
   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Jordi Margalef Torà  18/09/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 19/09/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*071BBEMPLJ4I0MBVP92PRX4I15DR4CNQ*
071BBEMPLJ4I0MBVP92PRX4I15DR4CNQ

Data creació còpia:
19/09/2024 07:50:32

Pàgina 1 de 4

 
 

  

Subdirecció Regional al Camp de Tarragona 
i Terres de l’Ebre 
Av. de Maria Cristina, 54 
43002 Tarragona 
Tel. 977 22 41 51 
http://canalsalut.gencat.cat 

 

Carles Prats Ferrer 

c. Major, 17 

43373 Cabacés 

cprats@cabaces.altanet.org 

 

 

Denúncia: RDI 2471-2024-SRTT 

 

Senyor, 

Amb respecte a la denúncia que vàreu adreçar a l’Agència de Salut Pública, en 

data 20/08/2024, referent al transport d'aigua sense garantia sanitària per ús de 

consum humà a la xarxa municipal de Cabacés, us informo de les actuacions 

dutes a terme pels tècnics del Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona, 

d’acord amb l’informe núm. TT2401216161-1, de 6/09/2024: 

 

En data 4/04/2024, acta núm. TT2401193409, es va fer una visita a la 

instal·lacions de la xarxa d’aigua de consum, que està gestionada per 

l’Ajuntament de Cabacés i conformada per una zona de subministrament i una 

xarxa. Atès el dèficit d’aigua tant en el municipi com en tota la comarca del 

Priorat, i segons manifestacions de l’alcalde, des de l’hivern de 2023 s’hi 

transportava aigua de consum procedent d’una captació alternativa anomenada 

Font de Mas Rogent. Es verificà que les cisternes que feien aquest transport no 

disposaven d’autorització. 

 

En data 9/04/2024, es va notificar a l’Ajuntament de Cabacés l’escrit de la cap del 

Servei de Protecció de la Salut al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, de 

8/04/2024, de requeriment de correcció de les no conformitats detectades en la 

visita del 4/04/2024. 
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En data 25/04/2024, per correu electrònic l’Ajuntament de Cabacés va aportar la 

documentació següent: 

 

- Analítica completa de la Font de Mas Rogent 

- Rebuts de la nova empresa contractada: Transports cisterna MADDEL 

(Esteve Germans, SL), amb autorització vigent i hidrant propi. 

 

En data 20/05/2024, l’alcalde de Cabacés comunicà al Departament de Salut que 

estaven executant les obres de prospecció d’un pou nou al costat del nucli del 

municipi per poder abastir la població durant els mesos d’estiu. 

En data 19/08/2024, l’Ajuntament de Cabacés sol·licità l’informe sanitari de la 

nova captació d’aigua per al consum humà. I, en data 22/08/2024, es requerí a 

aquest Ajuntament el resultat de l’analítica completa a fi d’emetre’n l’informe. 

En data 21/08/2024, i atesa la petició formulada per l’Ajuntament de Cabacés per 

poder subministrar aigua del pou a la xarxa d’aigua de consum en aquell context 

de greu manca d’aigua, se n’autoritzà l’ús restant a l’espera de rebre l’informe 

sanitari i amb les condicions següents: 

- Avisar a la població que, de moment, l’aigua que es subministrava era no 

apta i que no se’n podia fer consum per a aigua de boca (beure i cuinar). 

- Paral·lelament, aprovisionar a la població amb aigua apta per al consum 

per a ús de boca. 

 

En data 26/08/2024, amb motiu de la denúncia presentada els tècnics del Servei 

de Salut Pública al Camp de Tarragona va contactar amb l’Ajuntament de 

Cabacés per sol·licitar la documentació següent: 

- Factures de l’empresa de transport de l’aigua de consum. 

- Autorització com a aigua per a ús humà de la font de Mas Rogent. 
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- Analítiques de l’aigua de consum subministrada. 

- Comunicacions a la població referents a l’aigua de consum. 

 

En data 27/08/2024, l’alcalde de Cabacés comunicà per correu electrònic un 

resum de les diferents gestions dutes a terme per l’Ajuntament amb la gestió de 

l’aigua des de la primavera d’aquest any. Per justificar-ho, aportà per correu 

electrònic la documentació següent: 

- Imatges de les obres del camí (amb motiu de la construcció del pou). 

- Comunicats a la població pel grup de missatgeria WhatsApp, de 

21/08/2024. 

- Factures de la distribució de garrafes d’aigua potable a la població, de 

21/08/2024. 

- Factures de l’empresa de cisternes Maddel (Esteve Germans, SL), emtre 

19/04/2024 i 15/05/2024. 

- Factures de l’empresa de cisternes Serveis la Miloquera, SL, entre 

28/06/2024 i 29/07/2024. 

- Anàlisi d’EMATSA del nou pou, de 31/07/2024. 

 

També, i per correu electrònic, va enviar les analítiques corresponents al pla 

d’autocontrol de 2024. Els resultats reflectien que tots eren aptes per al consum 

humà, tal com preveu el Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual 

s’estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el 

seu control i subministrament. 

En data 30/08/2024, el Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona va emetre 

l’informe sanitari favorable, per bé que es va condicionar a les exigències 

següents: 

- Avaluar els possibles focus de contaminació al terreny aigües amunt. 

- Descriure les mesures i perímetres de protecció previstos: indicar els 
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perímetres de protecció establerts per l’administració hidràulica i, si encara 

no estiguessin definits, deixar 30 metres al voltant de la captació lliures 

d’abocaments líquids i sòlids, i garantir la inaccessibilitat de les persones 

alienes i animals; també avisar als propietaris de les fiques adjacents. 

- Instal·lar un punt de presa de mostres i un comptador a la sortida de la 

captació. 

- Disposar dels certificats corresponents que acreditessin que tots els 

materials són aptes per estar en contacte amb l’aigua i realitzats amb 

materials aptes per a l’ús alimentari: canonades, bombes, vàlvules, 

connexions, etc. 

- Fer un seguiment mensual durant sis mesos de la concentració de fluorur a 

l’aigua de la nova captació i a l’aigua de consum humà del municipi. Enviar 

per correu electrònic els resultats a l’autoritat sanitària. 

- Garantir que la concentració de fluorur no supera el valor paramètric d’1,5 

mg/L, establert en el RD 3/2023. En cas necessari, dur a terme les mesures 

per reduir el nivell de fluorurs (mitjançant dilució de l’aigua de captació, 

instal·lació d’un sistema de tractament, etc.). 

- Realitzar l’estudi de radionúclids i determinació de la dosi indicativa DI. 

- Introduir les dades de la nova captació al SINAC. 

 

Atentament, 

 

 
 
Cap del Servei de Salut Pública al Camp de Tarragona 
 

 


